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СХЕМА ЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВОМ СЕРИЯ 500

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ CM512E15(18)
(ЭЛЕКТРОННОЕ ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ)

СХЕМА ЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВОМ СЕРИЯ 500

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ CM516E15(18), CM520E18
(ЭЛЕКТРОННОЕ ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ)
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СХЕМА ЗАВЕСЫ С ВОДЯННЫМ НАГРЕВОМ СЕРИЯ 200

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ RM210W, LM210W
(ЭЛЕКТРОННОЕ ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ)

СХЕМА ЗАВЕСЫ С ВОДЯННЫМ НАГРЕВОМ СЕРИЯ 200

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ CM212W, CM214W, CM216W, CM218W, CM220W
(ЭЛЕКТРОННОЕ ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ)
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СХЕМА ЗАВЕСЫ С ВОДЯННЫМ НАГРЕВОМ СЕРИЯ 300 И СЕРИЯ 500

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ RM310W, LM310W, RM510W, LM510W,
RM512W, LM512W, CM312W, CM314W, CM316W, CM318W, CM512W (ЭЛЕКТРОННОЕ ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ)

СХЕМА ЗАВЕСЫ С ВОДЯННЫМ НАГРЕВОМ СЕРИЯ 300 И СЕРИЯ 500

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ CM320W, CM516W, CM520W
(ЭЛЕКТРОННОЕ ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ)



49

СХЕМА ЗАВЕСЫ БЕЗ НАГРЕВА СЕРИЯ 200,СЕРИЯ 300,СЕРИЯ 500

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ БЕЗ НАГРЕВА
(ЭЛЕКТРОННОЕ ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - U)

СХЕМА ЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВОМ СЕРИЯ 200,СЕРИЯ 300,СЕРИЯ 500

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ
(ЭЛЕКТРОННОЕ ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - U)
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СХЕМА ЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВОМ СЕРИЯ 200,СЕРИЯ 300,СЕРИЯ 500

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ
(ЭЛЕКТРОННОЕ ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - U)

СХЕМА ЗАВЕСЫ С ВОДЯННЫМ НАГРЕВОМ СЕРИЯ 200,СЕРИЯ 300,СЕРИЯ 500

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ
(ЭЛЕКТРОННОЕ ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - U)
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СХЕМА ЗАВЕСЫ БЕЗ НАГРЕВА СЕРИЯ 800

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ МОДЕЛИ CM810A NERG U
(ЭЛЕКТРОННОЕ ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - U)

СХЕМА ЗАВЕСЫ С ВОДЯННЫМ НАГРЕВОМ СЕРИЯ 800

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ МОДЕЛИ CM810W NERG U
(ЭЛЕКТРОННОЕ ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - U)
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В конструкцию воздушных завес с водяным нагревом входит водяной теплообменник. В аппаратах с боковым

расположением двигателя имеется один теплообменник, в аппаратах с центральным расположением двигателя - два

теплообменника. Водяной теплообменник выполнен из медных труб с пластинчатыми алюминиевыми ребрами,

диаметр соединительных патрубков - ? ”, резьбовое соединение - внутреннее.

Вопросы подключения аппарата к гидравлической сети должен решать квалифицированный специалист,

предварительно изучив инструкцию, гидравлическую схему подключения и возможности сети.

При эксплуатации максимальная температура воды, подаваемая в теплообменник должна быть не более +950С,

рабочее давление - до 10 бар.

При подключении аппарата к гидравлической сети рекомендуется использовать клапан соленоидный запорный с

электрическим приводом на 230 В, который является опцией и поставляется по заказу.

В случае отсутствия стабильности гидравлических параметров воды (большие перепады давления) необходима

установка защитного клапана и/или насоса, включающихся от реле давления. В этом случае устанавливается

трехходовой клапан.

Необходима установка фильтров грубой очистки воды с целью увеличения рабочего ресурса теплообменника.

При заполнении водой из теплообменника должны быть удалены воздушные пробки.

При отключении подачи воды необходимо обеспечить слив воды из теплообменника, чтобы избежать поломки.

8. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



www.generalclimate.ru

Производитель оставляет за собой право внесения изменений без предварительного уведомления.

Торгово�технический представитель




